
AREA QING
QUADRO
INGRESSO

AREA QTIS QUADRO
TERAPIA SEMI INTENSIVA

AREA QGE
QUADRO
GENERALE

AREA QGE
QUADRO
GENERALE

AREA QSCTF QUADRO
SOTTOCENTRALE

TERMOFRIGORIFERA

AREA QRTP QUADRO
RADIOTERAPIA

68.0 m²
Bunker radioterapia

1

9.1 m²
Montacarichi pulito

2

9.2 m²
Ascensore/montaletti

3

10.4 m²
Filtro pulito

8

4.8 m²
Spogl. utenti

11

4.7 m²
Spogl. utenti

12

32.6 m²
Scala

14

31.6 m²
Scala

15

5.1 m²
Spogl. utenti

16

7.1 m²
Locale tecnico

17

6.9 m²
Locale tecnico

18

5.0 m²
Spogl. utenti

19

6.0 m²
WCH utenti

20

5.8 m²
WCH utenti

21

129.1 m²
Locale tecnico

22

43.1 m²
Corridoio

23

74.8 m²
Filtro VVFF

30

68.9 m²
Bunker radioterapia

39

14.4 m²
Deposito ausilii

42

15.5 m²
Accettazione/ritiro referti

43

12.6 m²
Back office

44

4.1 m²
Antib.

45

3.5 m²
WC utenti

47

4.9 m²
Antib.

48

5.0 m²
WCH utenti

49

6.3 m²
Deposito

5014.7 m²
Preparaz. pazienti

51

14.7 m²
Verifica dosimetrica

52

10.7 m²
Cons.-manipol. radiofarmaci

53
15.4 m²

Conformazione campi
54

24.4 m²
Attesa calda

55

5.9 m²
Controllo

56
3.0 m²

WCH staff
57

7.6 m²
Deposito

58

6.3 m²
WC-spogl. utenti

59

5.5 m²
Sala comandi

60
7.3 m²

Locale tecnico
61

43.7 m²
Simulatore

62

18.8 m²
Spogliatoio donne

67

77.4 m²
Filtro VVFF

13

41.0 m²
Corridoio

70

27.5 m²
Attesa barellati

71

103.7 m²
Attesa

72

5.3 m²
Sala comandi

73

3.4 m²
Camera sviluppo

74
5.3 m²

Sala comandi
75

3.6 m²
Camera sviluppo

76

21.7 m²
Locale tecnico

78

5.2 m²
Antib.

79

5.7 m²
WCH staff

81

1.4 m²
WC staff

83

1.4 m²
WC staff

84

1.4 m²
WC staff

85

1.4 m²
WC staff

86 R
AD

IO
TE

R
AP

IA

AREA TECNICA

ACCETTAZIONE
CENTRALIZZATA

3.6 m²
Antib.

99

8.8 m²
Ascensore/montaletti

100

8.8 m²
Montacarichi sporco

101

11.0 m²
Filtro sporco

102

11.0 m²
Spazio calmo

108

3.5 m²
WCH staff

109

INGRESSO UTENTI

6.8 m²
Filtro sanitario

185

18.9 m²
Locale tecnico

347

17.1 m²
Bussola ingresso

353

canna
shunt

canna
shunt

ca
nn

a
sh

un
t

canna
shunt

canna
shunt

1 2 3 4 5 6 7 8

10
11 12 13

INGRESSO
STAFF

11.6 m²
Caposala

652

7.3 m²
Dep. pulito

655

13.7 m²
Medicheria

658

18.1 m²
Filtro staff

660

uscita

13.9 m²
Terapia semintensiva

664

13.8 m²
Terapia semintensiva

665

14.5 m²
Bagno assistito

667

14.9 m²
Terapia semintensiva

669 14.9 m²
Terapia semintensiva

670

14.0 m²
Terapia semintensiva

671

13.7 m²
Terapia semintensiva

672

13.7 m²
Terapia semintensiva

673

13.7 m²
Terapia semintensiva

674

13.7 m²
Terapia semintensiva

675

13.7 m²
Terapia semintensiva

676

13.7 m²
Terapia semintensiva

677

13.7 m²
Terapia semintensiva

678

INGRESSO
DEGENTI

202.9 m²
Corridoio

679

7.5 m²
Antib.
680

4.2 m²
WCH utenti

681

3.3 m²
WC utenti

682

14.1 m²
Terapia semintensiva

686

TERAPIA SEMINTENSIVA

9

14.4 m²
Medici

689

26.8 m²
Controllo

690

7.1 m²
Dep. pulito

693

14.5 m²
Terapia semintensiva

694

14 15 16 17 18

5.0 m²
WC staff

697

26.4 m²
Filtro staff

698

10.2 m²
Dep. sterile

700

25.1 m²
Infermieri

701

9.9 m²
Dep. attrezzature

68

5.2 m²
Antib.
702

16.7 m²
Spogliatoio uomini

703

6.1 m²
Dep. farmaci

704

INGRESSO
UTENTI
ESTERNI

9.9 m²
Vuotatoio-dep. sporco

705

14.3 m²
Terapia semintensiva

706

14.4 m²
Terapia semintensiva

707

5.5 m²
Filtro sanitario

708

5.5 m²
Filtro sanitario

709 13.7 m²
Terapia semintensiva

710

17.1 m²
Terapia semintensiva

711

6.6 m²
Filtro sanitario

712

CUNICOLO di
COLLEGAMENTO

AL PRONTO
SOCCORSO

(liv. -2)

VANO SCALA
ESTERNA collegamento
con via P. di Lampedusa

33.5 m²
Corridoio

713

ca
nn

a
sh

un
t

5.8 m²
Filtro VVFF

714

10.2 m²
Filtro VVFF

716
UPS-S UPS-C

400 mmx75 mm

QSCT

QTS

QING

PANNELLO DI
INTERCETTAZIONE A
COMANDO MANUALE

PANNELLO DI
INTERCETTAZIONE A
COMANDO MANUALE

QRTP

TAMPONAMENTO
TAGLIAFIAMMA

TAMPONAMENTO
TAGLIAFIAMMA

MONTANTE DI EDIFICIO N°2

MONTANTE DI EDIFICIO N°3

MONTANTE
DI EDIFICIO N°1

QSPO

75
 m

m

100 mm 150 mm 200 mm
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TIPOLOGICI PASSERELLA METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO

75
 m

m

75
 m

m

PASSERELLE PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per
collegamenti equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio
zincato, una ogni metro e  profilati per lo staffaggio a soffitto
compatibile con le aree a rischio sismico.

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI

PARETE
REI

PARTICOLARE TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA PASSAGGIO IMPIANTI
PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI

TUBAZIONI

AP
ER

TU
RA

 PE
R 

PA
SS

AG
GI

O 
RE

TI 
IM

PIA
NT

I

PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA AD ALTA
DENSITA'

CHIUSURA CON SIGILLANTE
E VERNICE INTUMESCENTE

PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI

PANNELLO DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE:
CON PULSANTI PER SEZIONAMENTO ELETTRICO DI EMERGNEZA
E SPIE DI STATO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI

PSG1: PULSANTE DI SGANCIO RETE NORMALE
PSG2: PULSANTE DI SGANCIO RETE PRIVILEGIATA
PSG3: PULSANTE DI SGANCIO RETE CONTINUITA'
PSG4: PULSANTE DI SGANCIO RETE SICUREZZA
PSG5: PULSANTE DI SGANCIO UTA REPARTO
H1: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE NORMALE
H2: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE PRIVILEGIATA
H3: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE CONTINUTA'
H4: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE SICUREZZA
H5: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO IMP. RIL. INCENDI
H6: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO IMP. IDRICO ANTINC.
H7: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO IMP. GAS MEDICALI

SGANCIO RETE
NORMALE

PSG1

H1 H6 H7

LAMPADA
STATO
RETE

NORMALE

LAMPADA
STATO IMP.

RILEVAZ.
INCENDI

LAMPADA
STATO IMP.

GAS
MEDICALI

SGANCIO RETE
PRIVILEGIATA

PSG2

SGANCIO RETE
CONTINUITA'

PSG3

SGANCIO RETE
SICUREZZA

PSG4

SGANCIO UTA
REPARTO

PSG5

H2

LAMPADA
STATO
RETE

PRIVIL.

H3

LAMPADA
STATO
RETE

PRIVIL.

H4

LAMPADA
STATO
RETE

PRIVIL.

H5

LAMPADA
STATO IMP.

RILEVAZ.
INCENDI

PANNELLO DI INTERCETTAZIONE
A COMANDO MANUALE:

PARTICOLARE TIPICO

45
0

575 20
0

al
t.

larg.

PSG1 PSG2 PSG3 PSG4 PSG5

H1 H2 H3 H5H4 H6 H7
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PARCHEGGIO

NUOVO
EDIFICIO

Centrali
Corpo B

Corpo A

Corpo C

Corpo D-E

Corpo H

Corpo G

Corpo F

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

SORCI M.G.BRICCA

UTENZA: ALIMENTATA
DA:

PE LUNGH.
(mmq) (mt.)

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ENERGIA - LISTA CAVI

SEZ. NORMALE

TIPO E FORMAZIONE CAVO (mmq)PIANO:
SEZ.PRIVILEGIATA

QUADRO
QGE_N QGBT

QUADRO
2° SEMINT.

FG16(O)M16
2x1x240 603//3x1x240(F)

+1x240(N)
QUADRO

QGE_P QGBT
QUADRO

2° SEMINT.
FG16(O)M16

604//3x1x240(F)
+2x1x240(N)

SEZ.CONTINUITA' SEZ.SICUREZZA

2° SEMINT. UPS_C

2° SEMINT. UPS_S

QUADRO
QGE_P

QUADRO
QGE_P

FTG18OM16
4x1x50

FG16(O)M16
4x1x25

1x25

1x35

10

10

QUADRO
QGE_C2° SEMINT.

QUADRO
QGE_S2° SEMINT.

UPS_C

UPS_S

FG16(O)M16
4x1x25

1x25

1x35

10

10

QUADRO
QGE_N2° SEMINT.

QUADRO
QGE_P2° SEMINT.

QUADRO
QSCT
QUADRO
QSCT

FG16(O)M16

FG16(O)M16

3,5x1x70

3.5x1x70

1x35 15

15

QUADRO
QGE_P2° SEMINT.

QUADRO
QTS

QUADRO
QGE_C2° SEMINT.

QUADRO
QTS

QUADRO
QGE_S2° SEMINT.

QUADRO
QTS

FG16(O)M16
4x25

FG16(O)M16
4x16

4x35

40

40

40

QUADRO
QGE_P2° SEMINT.

QUADRO
QRTP

QUADRO
QGE_C2° SEMINT.

QUADRO
QRTP

FG16(O)M16
4x25

FG16(O)M16
4x16

40

40

FTG18OM16
3x1x35

QUADRO
QGE_P1°SEMINT.

QUADRO
QBOP1

QUADRO
QGE_C1°SEMINT.

QUADRO
QBOP1

QUADRO
QGE_S1°SEMINT.

QUADRO
QBOP1

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

75

75

751x25

1x16

QUADRO
QGE_NSOPRAELEV.

QUADRO
QD1P1

QUADRO
QGE_PSOPRAELEV.

QUADRO
QD1P1

QUADRO
QGE_CSOPRAELEV.

QUADRO
QD1P1

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

1x35 50

50

50

1x16

QUADRO
QGE_NCOPERTURA

QUADRO
QGE_PCOPERTURA

QUADRO
QCOP
QUADRO
QCOP

FG16(O)M16

FG16(O)M16

3x1x240F+1x120N

3x1x185F+1x95N

1x120 40

QGBT
QUADRO

QGBT
QUADRO
QGBT
QUADRO
QGBT
QUADRO

PDC1

PDC2

GF1

QCI

FG16(O)M16
2//3x1x185(F)

+1x185(N)
1x185 15

15

20

4x16
1x16 40

QUADRO
QGE_P2° SEMINT.

QUADRO
QING

QUADRO
QGE_C2° SEMINT.

QUADRO
QING

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

80

80

1x16

QGBT
QUADRO

GF2 20

FG16(O)M16
2//3x1x185(F)

+1x185(N)
FG16(O)M16

2//3x1x185(F)
+1x185(N)

FG16(O)M16
2//3x1x185(F)

+1x185(N)

1x185

1x185

1x185

FG16(O)M16

QGBT
QUADROQCA 3x35(F)+1x25(N) 1x25 40

FG16(O)M16

FTG18OM16
4x1x50

QUADRO
QGE_N2° SEMINT.

QUADRO
QSPO

FG16(O)M16
4x6

1x6 30

FTG18OM16
3x1x35

QUADRO
QGE_P1°SEMINT.

QUADRO
QBOP2

QUADRO
QGE_C1°SEMINT.

QUADRO
QBOP2

QUADRO
QGE_S1°SEMINT.

QUADRO
QBOP2

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

90

90

901x25

QUADRO
QGE_NSOPRAELEV.

QUADRO
QD2P1

QUADRO
QGE_PSOPRAELEV.

QUADRO
QD2P1

QUADRO
QGE_CSOPRAELEV.

QUADRO
QD2P1

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

1x35 90

90

90

1x16

QUADRO
QGE_N1° PIANO

QUADRO
QD1P2

QUADRO
QGE_P1° PIANO

QUADRO
QD1P2

QUADRO
QGE_C1° PIANO

QUADRO
QD1P2

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

1x35 55

55

55

1x16

QUADRO
QGE_N1° PIANO

QUADRO
QD2P2

QUADRO
QGE_P1° PIANO

QUADRO
QD2P2

QUADRO
QGE_C1° PIANO

QUADRO
QD2P2

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

1x35 95

95

95

1x16

QUADRO
QCOPCOPERTURA QUADRO

QUTA1
QUADRO
QCOPCOPERTURA QUADRO

QUTA5
QUADRO

QCOPCOPERTURA

QUADRO

QUTA7

FG16(O)M16
4x1x70

FG16(O)M16
4x1x70

FG16(O)M16

4x1x50

1x35

1x35

1x25 40

30

30

QGBT
QUADROQIE 1x16 10FG16(O)M16

4x16

FTG18OM16
1x25

2x1x240

1x35

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

FG16(O)M16
4x16

QUADROQUADRO FG16(O)M16

QCOPQUTA6 4x1x50
COPERTURA 1x25 35

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 100x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENSORE ANTINCENDIO SEZ. PRIVILEGIATA FTG10(O)M1 4x16mmq+PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD1P2  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENSORE ANTINCENDIO SEZ. NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD1P1  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 1 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD2P2  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 300x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 2 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD2P1  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 3 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 100x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP2  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP1  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP2  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP1  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QCOP SEZ.NORMALE FG16(O)M16 3x1x240F+1x120N+1x120PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QCOP SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 3x1x185F+1x95N

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
DA QIF AL QGBT FG16OM16 2x1x240F+1x240N+1x240PE

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 100x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QING  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QRTP  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x25mmq+1x25mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 100x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP2  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP1  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QTS  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x25mmq+1x25mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QTS  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENSORE ANTINCENDIO SEZ. PRIVILEGIATA FTG10(O)M1 4x16mmq+PE

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP2  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP1  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENSORE ANTINCENDIO SEZ. PRIVILEGIATA FTG10(O)M1 4x16mmq+PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QTS  SEZ.SICUREZZA FTG18(O)M16 3x1x35mmqF+x1x35mmqN +1x25mmq PE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD1P2  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD2P2  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 400x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 2 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 3 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP1

AutoCAD SHX Text
SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENSORE ANTINCENDIO SEZ. NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 1 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD2P1  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD1P1  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP2  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QRTP  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x25mmq+1x25mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QING  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QTS  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x25mmq+1x25mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QSPO  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x6mmq+1x6mmqPE

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD2P2  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 200x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 2 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE ASCENS. 3 SEZ. NORMALE  FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP1

AutoCAD SHX Text
SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QD2P1  SEZ.NORMALE FG16(O)M16 4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QBOP2  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16 4x16mmq SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16 4x16mmq

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QING  SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  4x16mmq+1x16mmqPE SEZ.CONTINUITA' FG16(O)M16  4x16mmq

AutoCAD SHX Text
PASSERELLA 100x75 mm

AutoCAD SHX Text
ALIMENTAZIONE QUADRO QSCT  SEZ.NOROMALE FG16(O)M16  3,5x70mmq+1x35mmqPE SEZ.PRIVILEGIATA FG16(O)M16  3,5x70mmq


	Fogli e viste
	Layout1


		2026-02-25T16:31:05+0100
	Francesco Costa


		2026-03-18T09:18:29+0000
	Bonadies Dino




