
AREA QGE
Q.GENERALE

AREA QGE
Q.GENERALE

AREA QCOP Q.
COPERTURA

1277.4 m²
Locale tecnico

348

35.9 m²
Scala
349

36.4 m²
Scala
350

57.2 m²
Filtro VVFF

351

8.4 m²
Ascensore/montaletti

352

canna
shunt

canna
shunt

ca
nn

a

canna
shunt

canna
shunt

0.
46

%

0.
49

%
0.

49
%

0.
52

%

0.51%

0.
53

%
0.

52
%

0.51%

ca
nn

a
sh

un
t

QIFQCOP

PANNELLO DI
INTERCETTAZIONE A
COMANDO MANUALE

PANNELLO DI
INTERCETTAZIONE A
COMANDO MANUALE

FOTOVOLTAICO DA
COPERTURA

ALIMENTAZIONE ASCENSORE
ANTINCENDIO SEZ. PRIVILEGIATA
FTG10(O)M1 4x16mmq

ALIMENTAZIONE ASCENSORE
ANTINCENDIO SEZ. NORMALE
FG16(O)M16 4x16mmq

TAMPONAMENTO
TAGLIAFIAMMA

TAMPONAMENTO
TAGLIAFIAMMA

MONTANTE DI EDIFICIO N°2

MONTANTE
DI EDIFICIO N°1

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI

PARETE
REI

PARTICOLARE TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA PASSAGGIO IMPIANTI
PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI
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PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA AD ALTA
DENSITA'

CHIUSURA CON SIGILLANTE
E VERNICE INTUMESCENTE

PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI

PANNELLO DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE:
CON PULSANTI PER SEZIONAMENTO ELETTRICO DI EMERGNEZA
E SPIE DI STATO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI

PSG1: PULSANTE DI SGANCIO RETE NORMALE
PSG2: PULSANTE DI SGANCIO RETE PRIVILEGIATA
PSG3: PULSANTE DI SGANCIO RETE CONTINUITA'
PSG4: PULSANTE DI SGANCIO RETE SICUREZZA
PSG5: PULSANTE DI SGANCIO UTA REPARTO
H1: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE NORMALE
H2: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE PRIVILEGIATA
H3: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE CONTINUTA'
H4: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO RETE SICUREZZA
H5: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO IMP. RIL. INCENDI
H6: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO IMP. IDRICO ANTINC.
H7: LAMPADA SEGNALAZIONE STATO IMP. GAS MEDICALI
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PANNELLO DI INTERCETTAZIONE
A COMANDO MANUALE:

PARTICOLARE TIPICO

45
0

575 20
0

al
t.

larg.

PSG1 PSG2 PSG3 PSG4 PSG5

H1 H2 H3 H5H4 H6 H7 75
 m

m

100 mm 150 mm 200 mm

TIPOLOGICI PASSERELLA METALLICA IN ACCIAIO ZINCATO
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DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ENERGIA

PASSERELLE PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato
(sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per
collegamenti equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio
zincato, una ogni metro e  profilati per lo staffaggio a soffitto
compatibile con le aree a rischio sismico.

PANNELLO DI INTERCETTAZIONE A COMANDO MANUALE:

CON PULSANTI PER SEZIONAMENTO ELETTRICO DI EMERGNEZAE SPIE DI STATO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTI
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DISTRIBUZIONE PRINCIPALE ENERGIA - LISTA CAVI

SEZ. NORMALE

TIPO E FORMAZIONE CAVO (mmq)PIANO:
SEZ.PRIVILEGIATA
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