
36.8 m²
Scala

40

36.0 m²
Scala

41

9.1 m²
Montacarichi pulito

110

9.2 m²
Ascensore/montaletti

111

11.1 m²
Filtro pulito

112
8.8 m²

Ascensore/montaletti
113

8.8 m²
Montacarichi sporco

114

10.7 m²
Filtro sporco

115

10.7 m²
Spazio calmo

116

14.1 m²
Dep. letti

129

12.8 m²
Lavaggio letti

130

20.4 m²
Dep. pulito

131

19.7 m²
Dep. letti operatori

132

19.7 m²
Caposala

133

52.2 m²
Preparaz. pazienti

134

10.2 m²
Controllo

135

52.2 m²
Osservazione post

136

20.4 m²
Anestesista

137

19.7 m²
Infermieri

138

19.7 m²
Medici

139

20.3 m²
Tisaneria-relax

140

7.5 m²
Dep. pulito

141

6.4 m²
Locale pulizie

142

38.5 m²
Filtro VVFF

143

20.2 m²
Filtro VVFF

144

39.1 m²
Corridoio

146

35.6 m²
Corridoio

147

8.4 m²
Corridoio chirurghi

148

7.8 m²
Corridoio

149

97.6 m²
Corridoio

150

97.2 m²
Attesa
151

12.8 m²
Area snack

152

16.8 m²
Anatomopatologo

153

52.8 m²
Corridoio sporco

154

10.7 m²
Dep. sporco

155

10.7 m²
Lavaggio ferri

156

37.4 m²
Sala operatoria ISO 5

157

46.8 m²
Sala operatoria ibrida ISO 5

158
37.4 m²

Sala operatoria ISO 7
160

37.6 m²
Sala operatoria ISO 7

161

3.7 m²
Filtro staff

162

2.3 m²
Filtro staff

163

3.7 m²
Filtro staff

164

3.3 m²
Filtro staff

165

5.3 m²
WC staff

166

5.3 m²
WC staff

167

7.9 m²
Spogliatoio uomini

170

10.4 m²
Spogliatoio donne

171

INGRESSO STAFF

4.4 m²
Antib.
172

4.6 m²
Dep. farmaci

175

9.7 m²
Dep. sterile

176

9.7 m²
Dep. sterile

177

9.7 m²
Vuotatoio-dep. sporco

178

7.5 m²
Dep. attrezzature

179

7.5 m²
Dep. pulito

180

7.5 m²
Dep. attrezzature

181

9.7 m²
Locale tecnico

182

11.7 m²
Colloqui - filtro parenti

183

26.0 m²
Cambio-letti

184

BLOCCO OPERATORIO

BLOCCO OPERATORIO

2.0 m²
WC utenti

226

4.8 m²
WCH utenti

227

2.6 m²
Antib.
228

9.2 m²
Filtro VVFF

345

canna
shunt

canna
shunt

7.2 m²
Deposito

645

canna
shunt

canna
shunt

1.7 m²
WC staff

650

2.1 m²
WC staff

651

ca
nn

a
sh

un
t

115.8 m²
Corridoio

718

9.4 m²
Locale tecnico

719

24.9 m²
Sala comandi

720

h=
2.2

m
h=

2.2
m

AC0

UC-L0

ACP

PREDISPOSIZIONE
N°2 ARMADI RACK 48U PER
ALLOGGIAMENTO
APPARECCHIATURE SALA IBRIDA

LEGENDA SIMBOLI

UNITA' CENTRALE IMPIANTO DI CHIAMATA

IMPIANTO DI CHIAMATA SOCCORSO WC

TERMINALE DI STANZA CON FONIA

PULSANTE A TIRANTE PER CHIAMATA ALLARME WC

PULSANTE DI ANNULLAMENTO CHIAMATA WC

PERELLA TESTALETTO

TERMINALE DI SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON 4 SPIE LUMINOSE

ARMADIO CONCENTRATORE TD-TEL

IMPIANTO INTEGRATO TD-TELEFONICO

N.2 PUNTI PRESA TRASMISSIONE DATI-TELEFONICO CONNESSI AL
CONCENTRATORE DI ZONA CON CAVO UTP 4 COPPIE E CONNETTORE RJ45
CAT.6A

N.3 PUNTI PRESA TRASMISSIONE DATI-TELEFONICO CONNESSI AL
CONCENTRATORE DI ZONA CON CAVO UTP 4 COPPIE E CONNETTORE RJ45
CAT.6A

APPARECCHIO VIDEOCITOFONICO A VIVA  MONTATO A PARETE (POSTAZIONE INTERNA)

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO

APPARECCHIO VIDEOCITOFONICO A VIVA  MONTATO A PARETE (POSTAZIONE ESTERNA)

ELETTROSERRATURA PER APERTURA PORTA

PASSERELLA METALLICA 200x75 A 3 SCOMPARTI

SETTO TAGLIAFUOCO COLLOCATO IN CORRISPONDENZA  DEGLI ATTRAVERSAMENTI
TRA LA PASSERELLA/CANALE PORTACAVI E LE PARETI REI 120

PASSERELLE PORTACAVI: in lamiera di acciaio zincato (sendzimir),
spessore minimo 0,8 mm, completa di piastre per collegamenti
equipotenziali, mensole di sostegno in acciaio zincato, una ogni metro e
profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischio sismico.
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GRUPPO DI PROGETTAZIONE

RPA S.r.l.
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IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Keyplan

N
AREA NUOVO
PARCHEGGIO

NUOVO
EDIFICIO

Centrali
Corpo B

Corpo A

Corpo C

Corpo D-E

Corpo H

Corpo G

Corpo F

N.B.: IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE LINEE ELETTRICHE (DI POTENZA,
TELECOMUNICAZIONI, SICUREZZA, ECC.) DI PARETI E/O SOLAI TAGLIAFUOCO DOVRA'

ESSERE RIPRISTINATA LA RESISTENZA AL FUOCO (REI 120) DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
ORIZZONTALI E/O VERTICALI, MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI OPPORTUNE BARRIERE

TAGLIAFUOCO SIGILLATE CON STUCCO INTUMESCENTE.

PASSERELLA IMPIANTI ELETTRICI

PARETE
REI

PARTICOLARE TAMPONAMENTO ANTIFIAMMA PASSAGGIO IMPIANTI
PROTEZIONE REI 120 SU ATTRAVERSAMENTO PARETI

TUBAZIONI

AP
ER

TU
RA

 PE
R 

PA
SS

AG
GI

O 
RE

TI 
IM

PIA
NT

I

PANNELLI IN LANA DI
ROCCIA AD ALTA
DENSITA'

CHIUSURA CON SIGILLANTE
E VERNICE INTUMESCENTE

PASSERELLA IMPIANTI SPECIALI
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